
  

CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

SCHEDE ANALITICHE 

 

Il presente allegato costituisce un estratto della “Ricognizione delle infrastrutture 

idriche” e delle gestioni eseguita dalla Sogesid S.p.A. negli anni 2000 e 2001. 

Nel seguito vengono sintetizzate in forma tabellare le principali caratteristiche delle 

opere e degli impianti utilizzate per la pianificazione tecnico-finanziaria degli 

interventi. 

L’allegato è stato suddiviso in due parti per tener conto della delibera G.R. n. 6426 

del 30/12/02: 

- Parte 1 – opere stralciate dalla competenza dell’ATO 2 con la delibera G.R. 

n. 6426 del 30/12/02 

- Parte 2 – opere residue di competenza del soggetto gestore dell’ ATO2. 

Ciascun componente del S.I.I. viene classificato con il codice identificativo ad esso 

assegnato in sede di ricognizione per consentire la piena rintracciabilità nel 

documento integrale presentato all’Ente d’Ambito nell’anno 2001 (al quale si 

rimanda per maggiori dettagli). 

Al riguardo si segnala che eventuali discordanze tra i dati contenuti nel documento e 

quelli della ricognizione del 2001 sono da attribuirsi agli approfondimenti ed alle 

integrazioni effettuati durante le fasi preparatorie del Piano d’Ambito. 

Nelle tabelle, laddove disponibile, è stata anche riportata l’informazione relativa alla 

qualità e affidabilità del dato acquisito in ricognizione. 

La classe di qualità è indicata nel campo “QD” ed assume i seguenti significati:: 

Classe A: valori misurati direttamente sul campo, corrispondenti a dati 

provenienti da rilievi diretti oppure da elaborati progettuali 

esecutivi; 

Classe B: valori desunti da analisi cartografica (scala 1:5.000 – 1:10.000); 

Classe C: valori dedotti da stime dirette di un gestore o sulla base di 

cartografia a piccola scala (1:25.000 – 1: 100.000 ed oltre); 



  

Classe D: valori fondati su stime indirette, basate su analogie con altri 

servizi, oppure da dati parametrici, attinti anche da letteratura, in 

funzione di elementi certi; 

Classe Z: valori stimati in sede di elaborazione del piano.  
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OPERE STRALCIATE DALLA COMPETENZA 

DELL’ ATO 2 

Delibera G.R. n. 6426 del 30/12/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Elenco tabelle Parte 1 

 

Tab.C.1 – risorse idriche: stato di efficienza 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - denominazione opera; 

 - comune; 

 - presenza di area di salvaguardia;  

 - anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

 - attualmente in esercizio; 

 - conservazione delle opere civili; 

 - conservazione delle opere elettromeccaniche; 

 - livello di funzionalità dell’opera; 

 - presenza di un eventuale sistema di monitoraggio.  

 

Tab. C.2 – risorse idriche: dati tecnici 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - comune; 

 - tipologia dell’opera (sorgente o pozzo) 

 - presenza di un trattamento di potabilizzazione; 

 - quantità di risorsa prelevata in un anno; 

 

Tab. C.3 – risorse idriche: dati tecnici dei campo pozzi 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 



  

 - denominazione opera; 

 - comune; 

 - numero di pozzi che compongono il campo pozzi; 

 - quota, espressa in metri sul livello del mare, della bocca del pozzo, ovvero 

del piano campagna nel punto di perforazione; 

 - livello medio della falda, espresso in metri dal piano campagna, in condizioni 

di non emungimento. 

 

Tab. C.4 – risorse idriche: impianti di sollevamento dei campo pozzi 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - attualmente in esercizio; 

 - tempo medio di funzionamento espresso in ore in un anno; 

 - portata media sollevata desumibile dalla lettura su strumento di misura, se 

installato (misuratore di portata) oppure  indirettamente dalla lettura dei 

contatori, se installati sulle pompe o anche dai consumi elettrici registrati nel 

corso dell’anno di riferimento, se note le potenze o le caratteristiche delle 

pompe e la prevalenza dell’impianto; 

 - prevalenza; 

 - potenza espressa in kW; 

 - consumo energetico espresso come kWh/a;  

 

Tab. C.5 – impianti di clorazione 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

 - attualmente in esercizio; 



  

 - conservazione delle opere civili; 

 - conservazione delle opere elettromeccaniche; 

 - livello di funzionalità dell’opera; 

 - codice gestore dell’opera servita; 

 - codice opera dell’opera servita; 

 - denominazione opera servita; 

 - tipo di disinfezione; 

 - portata media trattata espressa in l/s. 

 

Tab. C.6 – adduttrici: stato di efficienza 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - denominazione opera; 

 - tipologia di funzionamento (se a gravità o in pressione); 

 - lunghezza totale dell’adduttrice espressa in km; 

 - anno in cui l’opera è stata finita di realizzare; 

 - conservazione delle opere civili; 

 - conservazione delle opere elettromeccaniche; 

 - livello di funzionalità dell’opera; 

 

Tab. C.7 – adduttrici: dati tecnici 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - percentuale della lunghezza rispetto al totale dell’adduttrice per i tronchi che 

presentano una variazione di materiale; 



  

 - per i tronchi che presentano variazione di diametro espresso in mm si riporta 

la lunghezza in km. 

 

Tab. C.8 – serbatoi: stato di efficienza 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - denominazione opera; 

 - comune; 

 - anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

 - attualmente in esercizio; 

 - conservazione delle opere civili; 

 - conservazione delle opere elettromeccaniche; 

 - livello di funzionalità dell’opera. 

 

Tab. C.9 – serbatoi: dati tecnici 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - tipo di opera (serbatoio, vasca di disconnessione o torrino piezometrico); 

 - materiale prevalente con il quale è stata realizzata l’opera; 

 - tipologia costruttiva (interrato, seminterrato, esterno o pensile); 

 - numero delle vasche che compongono il serbatoio; 

 - capacità complessiva (data dalla somma delle capacità delle singole 

vasche); 

 - quota media pelo libero.   

 

 



  

Tab. C.10 – partitori 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - denominazione opera; 

 - comune; 

 - conservazione delle opere civili; 

 - conservazione delle opere elettromeccaniche; 

 - livello di funzionalità dell’opera. 

 

Tab. C.11 – impianti di sollevamento a servizio dell’acquedotto: stato di 

efficienza 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - denominazione opera; 

 - comune; 

 - anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

 - attualmente in esercizio; 

 - conservazione delle opere civili; 

 - conservazione delle opere elettromeccaniche; 

 - livello di funzionalità dell’opera. 

 - presenza di un eventuale monitoraggio. 

 

Tab. C.12 – impianti di sollevamento a servizio dell’acquedotto: dati tecnici 

 - codice gestore; 

 - codice opera; 

 - numero di pompe totali; 



  

 - numero di pompe in esercizio; 

 - numero di pompe di riserva; 

 - portata media sollevata espressa in l/s; 

 - prevalenza; 

 - potenza dell’impianto espressa in kW; 

 - potenza di esercizio espressa in kW;; 

 - tempo medio di funzionamento espresso come ore al giorno; 

 - volume sollevato nell’anno di riferimento; 

 - consumo energetico espresso in kWh/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codice 
gestore

Codice 
opera

Denominazione opera Comune Anno entr.  
in eserc.

Att.  in 
eserc.

Cons.
O.C.

QD Cons. 
O.M.

QD QDFunzionalità Telecontr.Area di 
salvag. 

Tab. C.1 risorse Idriche: stato di efficienza

P0001 CAMPO POZZI DI MONTEMAGGIORE PONTELATONE 1988 si buono A buono A AbuonoG1024 automatico/manualesi
P0002 CAMPO POZZI PECCIA VENAFRO 1990 siG1024 si
S0001 GARI- S.MARCO AI MONTICELLI CASSINO siG1024 si
S0002 S.BARTOLOMEO VENAFRO noG1024 si
S0003 SAMMUCRO SAN PIETRO INFINE siG1024 si
P0001 CAMPO POZZI PONTE TAVANO I MADDALONI 1975 si buono A buono A AbuonoG3000 assentesi
P0002 CAMPO POZZI PONTE TAVANO II MADDALONI 1977 si buono A buono A AbuonoG3000 semiautomaticosi
P0003 CAMPO POZZI CANCELLO SAN FELICE A CANCELLO 1975 si sufficiente A sufficiente A AsufficienteG3000 semiautomaticosi
S0001 SORGENTE MARETTO PIEDIMONTE MATESE 1965 si sufficiente A sufficiente A AsufficienteG3000 semiautomaticono
S0002 SORGENTE TORANO PIEDIMONTE MATESE 1958 si sufficiente A sufficiente A AsufficienteG3000 semiautomaticosi
S0003 BIFERNO BOIANO siG3000 si
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Codice 
gestore

Codice 
opera

Tipo Presenza 
cloratore

Vol. medio annuo 
prodotto (mc/a)

 QDComune

 Tab.C.2 - risorse idriche: dati tecnici

G1024 P0001 pozzo 19.047.744 APONTELATONE
G1024 P0002 pozzo 47.304.000 ZVENAFRO
G1024 S0001 pozzo 95.081.040 ZCASSINO
G1024 S0002 sorgente 0 ZVENAFRO
G1024 S0003 sorgente 6.307.200 ZSAN PIETRO INFINE
G3000 P0001 pozzo 26.805.600 AMADDALONI
G3000 P0002 pozzo 18.921.600 AMADDALONI
G3000 P0003 pozzo 22.075.200 ASAN FELICE A CANCELLO
G3000 S0001 sorgente 22.075.200 APIEDIMONTE MATESE
G3000 S0002 sorgente 47.304.000 APIEDIMONTE MATESE
G3000 S0003 sorgente 66.982.464 ZBOIANO
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? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

? codice gestore dell’opera servita; 

? codice opera dell’opera servita; 

? denominazione opera servita; 

? tipo di disinfezione; 

? portata media trattata espressa in l/s. 

 

Tab. C.6 – adduttrici: stato di efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? tipologia di funzionamento (se a gravità o in pressione); 

? lunghezza totale dell’adduttrice espressa in km; 

? anno in cui l’opera è stata finita di realizzare; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

 

Tab. C.7 – adduttrici: dati tecnici 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? percentuale della lunghezza rispetto al totale dell’adduttrice per i tronchi che 

presentano una variazione di materiale; 



  

? per i tronchi che presentano variazione di diametro espresso in mm si riporta 

la lunghezza in km. 

 

Tab. C.8 – serbatoi: stato di efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera. 

 

Tab. C.9 – serbatoi: dati tecnici 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? tipo di opera (serbatoio, vasca di disconnessione o torrino piezometrico); 

? materiale prevalente con il quale è stata realizzata l’opera; 

? tipologia costruttiva (interrato, seminterrato, esterno o pensile); 

? numero delle vasche che compongono il serbatoio; 

? capacità complessiva (data dalla somma delle capacità delle singole 

vasche); 

? quota media pelo libero.   

 

 



  

Tab. C.10 – partitori 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera. 

 

Tab. C.11 – impianti di sollevamento a servizio dell’acquedotto: stato di 

efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera. 

? presenza di un eventuale monitoraggio. 

 

Tab. C.12 – impianti di sollevamento a servizio dell’acquedotto: dati tecnici 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? numero di pompe totali; 



  

? numero di pompe in esercizio; 

? numero di pompe di riserva; 

? portata media sollevata espressa in l/s; 

? prevalenza; 

? potenza dell’impianto espressa in kW; 

? potenza di esercizio espressa in kW;; 

? tempo medio di funzionamento espresso h/g; 

? volume sollevato nell’anno di riferimento espresso in m3; 

? consumo energetico espresso in kWh/a. 

 

Tab. C.13 – reti di distribuzione: stato di efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

? lunghezza totale della rete espressa in km. 

 

Tab. C.14 – reti di distribuzione: stato di conservazione 

? codice gestore; 

? codice opera; 



  

? lunghezza espressa in percentuale rispetto al totale per vetustà e per lo stato 

di conservazione; 

 

Tab. C.15a– reti di distribuzione: dati tecnici 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? comune; 

? lunghezza percentuale rispetto al totale per classe di diametro e relativo 

materiale. 

 

Tab. C.15b– reti di distribuzione: sviluppo complessivo condotte in acciaio 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? lunghezza espressa in km. 

 

Tab. C.16 – collettori: stato di efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 



  

? stato di conservazione dell’opera; 

? sviluppo complessivo dell’opera. 

 

Tab. C.17 – collettori: dati tecnici 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? per i tronchi che presentano variazione di sezione e di materiale si riporta la 

lunghezza in metri. 

 

Tab. C.18 – rete fognaria: stato di efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche. 

 

Tab. C.19 – rete fognaria: stato di conservazione 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? lunghezza espressa in percentuale rispetto al totale per vetustà e per lo stato 

di conservazione. 

 

Tab. C.20 – rete fognaria: dati tecnici 

? codice gestore; 



  

? codice opera; 

? nome del comprensorio; 

? codice del recapito; 

? denominazione del recapito; 

? sviluppo complessivo delle canalizzazioni che costituiscono la rete. 

 

Tab. C.21 – rete fognaria: materiali e dimensioni 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? comune; 

? lunghezza percentuale rispetto al totale per classe di diametro e relativo 

materiale. 

 

Tab. C.22 – rete fognaria: stato di efficienza degli impianti di sollevamento 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

 

Tab. C.23 – rete fognaria: dati tecnici  degli impianti di sollevamento 

? codice gestore; 



  

? codice opera; 

? numero di pompe in esercizio; 

? numero di pompe di riserva; 

? portata media sollevata espressa in l/s; 

? volume sollevato nell’anno di riferimento espresso in m3; 

? dislivello geodetico; 

? potenza dell’impianto espressa in kW; 

? tempo medio di funzionamento espresso come h/a; 

? consumo energetico espresso in kWh/a. 

 

Tab. C.24 – rete fognaria: sfioratori di piena 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

? tipo corpo idrico recettore; 

? nome del corpo idrico ricettore. 

 

Tab. C.25 – rete fognaria: stato di consistenza dei canali fugatori 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 



  

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

? lunghezza totale espressa in km; 

? lunghezza percentuale rispetto al totale per i tronchi aventi diversa 

geometria. 

 

Tab. C.26 – depurazione: stato di efficienza 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? denominazione opera; 

? anno in cui l’opera è entrata in esercizio; 

? attualmente in esercizio; 

? abitanti equivalenti; 

? tipologia di impianto( B = fanghi attivi, I = vasche Imhoff, C = chimico-fisico); 

? utilizzo (continuo o occasionale) 

? conservazione delle opere civili; 

? conservazione delle opere elettromeccaniche; 

? livello di funzionalità dell’opera; 

 

Tab. C.27 – depurazione: dati tecnici 

? codice gestore; 

? codice opera; 

? comune; 



  

? abitanti equivalenti; 

? abitanti serviti dall’impianto; 

? volume scaricato espresso in m3; 

? numero di reti fognarie servite. 

 

 

 




